Червенская районная инспекция «Энергонадзор» предупреждает. Проникновение в трансформаторные подстанции запрещается.
Вечером 23 ноября 2017 года в деревне Нача Ляховичского района 11-классник Селицкий М.Э. поднялся на шкаф КТП-526,  приблизился на недопустимое расстояние к контактам линейного разъединителя 10 тысяч вольт,  получил серьезные ожоги кистей рук.

Парень попал в больницу в тяжелом состоянии с ожогами кистей рук 4-й степени.

Начальник Червенской РИ

 «Энергонадзор» Шиманович А.В.

